
TURBIDEZ CLORO RESULTADO - **/100 ml

NTU mg/L C.TOTAIS

Fevereiro de 2026 ETA (Lima Duarte) 7,32 2,35 Não objetável 1,05 Ausente 

Fevereiro de 2026 ETA (Manejo) 6,39 1,29 Não objetável 0,93 Ausente 

Fevereiro de 2026 Orvalho 6,58 2,64 Não objetável 0,87 Ausente 

Fevereiro de 2026 Ibitipoca 7,23 1,98 Não objetável 1,03 Ausente 

Maria Claudia de Oliveira

RESPONSÁVEL TECNICO

CONTAGEM DE BACTÉRIAS HETEROTRÓFICAS = U.F.C. / ml - Unidade Formadora de Colônias por ml a 35º C / 48 h.

** = Resultados: P.Presuntivo (Presença ou Ausencia)Membrana Filtrante= N.C.M.F. - Número de Colónias Membrana Filtrante  //

LEGENDA: C.T. = Coliformes Totais  //  E.COLI. = Escharichia Coli  //  NR = Não Realizado  // MF = Membrana Filtranteça / P.A.+ Presença / Ausencia //                                                      Tempo:N=nublado / CH= 
chuvoso / B=bom

CONTROLE DE QUALIDADE  -  ANÁLISES FISICO-QUIMICAS E  MICROBIOLÓGICAS

RESPONSÁVEL PELO  SAA

LOCAL DE COLETADATA pH ODOR

Em cumprimento à Portaria 888/2021, de 04 de Maio de 2021 do SVS/Ministério da Saúde.

IDENTIFICAÇÃO DA AMOSTRA


